Отопление и вентиляция жилого дома со встроенным детским садом на первом этаже by Кожемякин, К. П.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет энергетического строительства 
Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
«ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА СО 
ВСТРОЕННЫМ ДЕТСКИМ САДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ»
Специальность 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна»
Студент группы 31004214
Руководитель 
Консультанты: 
по основной части
по разделу «Организация и планирован 
строительно-монтажных работ»
по разделу «Автоматизация систем ТЕВ» 
по разделу «Экономика отрасли» 
по разделу «Охрана труда» 
Ответственный за нормоконтроль
Объем проекта:
пояснительная записка гу^рграниц; 
графическая часть ^ ^^яистов.
подпись, дата
подаись, дата
К.П. Кожемякин
Б.М. Хрусталев 
д.т.н., профессор
Б.М. Хрусталев 
Ю.А. Станецкая 
А.Б. Крутилин 
Т.В. Щуровская 
Е.Е. Вершеня
Б.М. Хрусталев 
д.т.н., профессор
Минск 2020
Реферат
Дипломный проект: 176 с., 14 рис., 39 табл., 23 источника, 4 приложения.
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОПОТЕРИ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОЗДУХООБМЕН, 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ШУМ.
Объектом разработки является отопление и вентиляция жилого дома со встроенным 
детским садом на первом этаже.
Целью проекта является проектирование и расчет систем отопления и вентиляции 
жилого дома со встроенным детским садом на первом этаже.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: теплотехнические 
расчеты ограждающих конструкций, теплопотерь здания; произведен расчет системы 
отопления здания, подбор оборудования теплового пункта; определено количество 
вредностей, поступающих в помещения; выполнены расчеты воздухообменов в помещениях, 
аэродинамический расчет приточных и вытяжных систем вентиляции; выполнен подбор 
приточных установок, произведен подбор кондиционеров для отдельных помещений; 
произведено технико-экономическое обоснование спроектированных систем отопления и 
вентиляции; выполнены проект организации и планирования строительно-монтажных работ, 
автоматизация индивидуального теплового пункта и приточной установки; разработан раздел 
по технике безопасности и охране труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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